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TI-67/2013 
 
 
 
 
 
 

Dotyczy: znak sprawy 1/NO/2013 „Dostawa i monta ż  instalacji zag ęszczania  

            osadów nadmiernych  na oczyszczalni ścieków  przy ul. Brzegowej 4   

            w Białej Podlaskiej.  

Zgodnie z artykułem 34 Regulaminu postępowania dla procedury przetargowej udzielania 
zamówienia,  Bialskie  Wodociągi i Kanalizacja  „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej 
udziela wyjaśnień treści SIWZ w sprawie udzielenia w/w zamówienia publicznego. 
 

1. PYTANIE NR 1 

W programie funkcjonalno – użytkowym „Dostawa i montaż  instalacji zagęszczania osadów 

nadmiernych  na oczyszczalni ścieków   przy ul. Brzegowej 4   w Białej Podlaskiej”  

Opisane zostały wymagania dotyczące elementów instalacji zagęszczania . Konkretnie w pkt.:  

E. pompy podającej osad do zagęszczarki 

F. podającej roztwór polimeru 

G. pompy odbierającej osad zagęszczony 

H. przepływomierz 

Jest opis, że p/w urządzeniach należy zachować ujednolicenie wyrobów stosowanych jak w 

istniejącej instalacji zagęszczania osadów nadmiernych. Jak należy rozumieć ten opis tzn. czy 

Zamawiający dopuszcza stosowanie urządzeń wyłącznie jednego producenta ( takiego jakiego 

urządzenia są zainstalowane na oczyszczalni ścieków) lub czy dopuszcza stosowanie urządzeń 

równoważnych innego producenta spełniającego wymagania programu funkcjonalno-

użytkowego? 

ODPOWIEDŹ:  

Przewidywana rozbudowa instalacji zagęszczania wymaga ujednolicenia wymienionych wyrobów, 
co oznacza,  że Zamawiający  oczekuje zastosowania wyrobów  tego samego producenta, tj. 
takiego jakiego urządzenia są zainstalowane na oczyszczalni ścieków.  
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